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Medyka, 23.04.2024 r.

SPRAWOZDANIE Z INSPEKCJI Nr 016/09/006/24

Przedmiot kontroli: WODA DO SPOZYCIA

Nabywca: Gmina Kocmyrzéw — Luborzyca
ul. Jagiellonska 7
32-010 Luborzyca

Odbiorca: Zaktad Gospodarki Komunalnej
w Kocmyrzowie — Luborzycy
ul. Jagiellonska 7
32-010 Luborzyca

Zamoéwienie: Umowa nr 3/09/24 z dnia 05.01.2024 r.

Nr zlecenia: 09/016/24

Zakres kontroli: pobranie prébek
badanie parametréw z grupy A

Miejsce poboru: Zbiornik wody Sadowie-Kopiec

Nr probki: 016/09/006/24 - prébka jednorazowa

Pobranie probki: pobranie prébek przeprowadzono zgodnie z norma
PN ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007

Data pobrania prébki: 16.04.2024 r.

Data rozpoczecia

i zakonczenia badan: 16.04.2024 r. — 19.04.2024 r.

Wyniki badan: przedstawiono w Raporcie z badan

nr 25059/LB/2024 w zatgczeniu

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami:
wyniki badar wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, spetniaja wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U 2017 poz.2294).

Zastrzezenie: Wyniki kontroli zamieszczone w niniejszym Sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do skontrolowanej partii towaru. Wyniki badan
stanowig integralng czes¢ ninigjszego Sprawozdania. Sprawozdanie niniejsze moze byé powielane tytko w cafosci. Wykorzystywanie lub
powielanie fragmentéw Sprawozdania wymaga pisemnej zgody Dyrektora POLCARGO-Medyka sp. z 0.0.
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ADANIA

AB 213

Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
tel. 32 259 70 36+9

fax 32 259 70 30

e-mail: Zlecenia.EnviPL@etcee.eurofins.com
www.obiks.pl

RAPORT Z BADAN NR 25059/LB/2024

Zleceniodawca: POLCARGO-MEDYKA Rzeczoznawstwo i Kontrola Towaréw w Obrocie
Miedzynarodowym Sp. z o.0.

37-732 MEDYKA 161

Nr zlecenia: ZZ/0003440/2024

Badany obiekt: Woda przeznaczona do spoiycia przez ludzi
Miejsce pobrania: Zbiornik wody Sadowie-Kopiec

Inne dane: 016/09/006/24

Prébka pobrana przez: Pobieranie i transport Polcargo Medyka (AK 010)
Data pobierania: 2024-04-16

Data dostarczenia: 2024-04-16

Stan prébki: Bez zastrzezeni

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0044526/24

Data rozpoczecia badan: 2024-04-16
Data zakoriczenia badan: 2024-04-19

Raport autoryzowat: Starszy Specjalista w Laboratorium: mgr inz. Izabela Zieliriska

Raport wygenerowat i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta: (Kierownik
Biura Obstugi Klienta) Maksymilian Botwina
certyfikat kwalifikowany nr 3471862D78B91C85 (okres waznoéci:27.09.2023-27.09.2025) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie
Katowice, dn. 2024-04-19 Stronalz3



Raport z badan nr 25059/LB/2024

Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik
z niepewnoscig

Jednostka

Wartos¢ dopuszczalna
okreslona w

Stwierdzenie
zgodnosci

obowiazujacych przepisach
prawnych *

Barwa '
A(S) | PN-EN ISO 7887:2012, <5 £5
pkt.7+AP:2015-06 - (5-700) mg/| Pt :

mg/| Pt ¥

Metnosc '
A(S) | PN-ENISO 7027-1:2016-09 - (0.2-800) 0.37 +0.13
NTU :

NTU *

a) | PHw20°C 7.2 | 202

PN-EN 1SO 10523:2012 - (2.0-12.0) 6595 24

Przewodnosé elektryczna wilasciwa w
25°C ;

A(S L +
®) | pN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) e B

uS/cm

KUS/cm max. 2500 ZG

AGS) Smak [ liczba progowa smaku TFN <1 (1-2]

*
PN-EN 1622:2006 - (1-16) TFN i

Zapach / liczba progowa zapachu TON

A ; 5 ®
S | pN-EN 1622:2006 - (1-1000) TON st ToN

Liczba bakterii grupy coli

ais) | PN-ENISO 0
9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100) :
jtk/100 ml

jtk/100 ml max. 0 G

Liczba Escherichia coli

PN-EN ISO ;

ais) | PNENIS G o 0
9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100) 3
jtk/100 ml

jtk/100 ml max. 0 ZG

Ogolna liczba mikroorganizmow w :
A(S) | 22°Cpo 72h 0 e
PN-EN ISO 6222: 2004 - (1-300) jtk/ml :

jtk/ml *

Barwa - Akceptowalna dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
Smak / liczba progowa smaku TFN - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
Zapach / liczba progowa zapachu TON - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.

Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badan nr NS.HKi$.9027.3.38.2024
obowigzujgce do dnia 22.03.2025r.

Stwierdzenie zgodnosci - nie uwzgledniajace niepewnosci pomiaru/metody, zgodnie z zasadg prostej akceptacji/ prostego odrzucenia - (dla
wynikéw w zakresie metody)/ interpretacja (dla rezultatéw poza zakresem metody) dokonane zostato wg wymagan okreélonych w zataczniku nr
1 w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017,
poz.2294): ZG - wynik/ rezultat zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami (wartoscig parametryczna) // NZ - wynik/ rezultat niezgodny z
wyspecyfikowanymi wymaganiami (wartoscig parametryczg).

Istnieje ryzyko, ze przedstawione stwierdzenie zgodnosci/ interpretacja rezultatéw mogg odbiegaé od stwierdzenia zgodnosci/ interpretacji
przeprowadzonych przez inny podmiot.

*W odniesieniu do wynikdw barwy, metnosci, smaku, zapachu, ogdlnego wegla organicznego oraz ogélnej liczby mikroorganizméw w 220C
oceny nieprawidtowosci zmian dokonuje Zleceniodawca.

A - badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213

(T) — badania wykonywane w miejscach innych niz stata siedziba Laboratorium

NA lub N(E) — badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajace wynik poniej lub powyzej akredytowanego zakresu metody)
A(P) — badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji zewnetrznego dostawcy ustug laboratoryjnych

N({P) - badanie nieakredytowane wykonane przez zewnetrznego dostawce ustug laboratoryjnych

(NR) - badanie wykonane metoda alternatywng dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowedy uzyskania rownowaznosci wynikow

(W) — przywotane dokumenty odniesienia zostaty wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastapieniem
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Raport z badan nr 25059/LB/2024

(S) — badanie objete zatwierdzeniem PPSE

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace prébki (w tym mogace bezpoérednio wplywac na wazno$¢ wynikéw: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badan)
zostaty podane przez Klienta; wyniki badari dotycza tylko otrzymanych i badanych probek, niepewnosé wyniku (jezeli podano) nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie podano inaczej dla
probek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania s3 identyfikowalne u Klienta.

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium, jezeli Klient nie uszczegStowil matrycy podajac jako obiekt badai ,woda” — pierwiastki badane z wykorzystaniem techniki ICP oznaczone
zostaly z probki zakwaszonej i saczonej przez saczek miekki.

Dla prébek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne sa w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace prébki mogace miec wptyw
na wainos¢ wynikéw (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badar) zostaty podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badari dotycza pobranych i badanych prébek, a
niepewnosc rozszerzona metody uwzglednia pobieranie.

Niepewnos¢ (jezeli podano}: dla badan sensorycznych podano jako przedziat $redniej geometrycznej, dla badan mikrobiologicznych niepewnoéé pomiaru zostala oszacowana zgodnie z 1SO
29201 z zastosowaniem podejécia catoiciowego (rozszerzona niepewnoé¢ pomiaru zostala obliczona dla wspétczynnika k=2, co odpowiada przedziatowi ufnosci ok. 95%); dla pozostatych
badari okreslono jako niepewnosé rozszerzong metody U (wspétczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobierstwo 95%).

Wyniki {za wyjatkiem badan biologicznych) znajdujace sie ponizej i powyiej zakresu metody przedstawione w sposdb ilosciowy (nie w formie < lub >” dolnej/gérnej granicy zakresu
pomiarowego metody) znajdujg sig poza zakresem akredytacji.
Dla rezultatéw badania podanych w formie ,< lub > y” (gdzie y=wartoé¢ mezurandu odpowiadajgca dolnej/ gérnej granicy zakresu pomiarowego metody) przedstawiona {na wniosek
Zlecajgcego) rozszerzona niepewnosé stanowi niepewnosé pomiaru tej wartoéci (np. dla rezultatu <0,05 mg/l, wartosé niepewnosci przedstawiona jest dla wyniku 0,05 mg/l)
W przypadku badan biologicznych:

® wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowa¢ jako: mikroorganizmy s3 obecne w liczbie mniejszej niz 4,

. w oznaczeniu ogélnej liczby mikroorganizmdw oraz liczby Legionella spp. wynik zero ,,0” oznacza, ze bakterii nie wykryto w badanej objetosci.

Daty wykonywania poszczegélnych badan sg identyfikowalne w zapisach Laboratarium.
Skargi rozpatrywane s3 zgodnie z Instrukeja ogélnolaboratoryjng EFO/1Q/03 , Rozpatrywanie skarg” dostepna na stronie www.obiks.pl.

Raport moie by¢ powielany jedynie w catosci.

KONIEC RAPORTU
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